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1 Основные сведения об установке 
 

1.1  Область применения станции доочистки ливневых вод БД 
 

Станция марки «БД» предназначена для доочистки дождевых и промышленных 

сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов, до норм, допускаемых к сбросу 

очищенной сточной воды в водоёмы рыбоохранного значения. Блок «БД» применяется 

как дополнение (вторая ступень) системы очистки нефтесодержащих сточных вод и уста-

навливается после модульной станции «НЛ – РСС».  

Блок доочистки «БД» представляет собой горизонтальную емкость, изготовленную 

из конструкционного полипропилена с сорбентом «Новосорб». Предназначен для глубо-

кой доочистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ. 

 

Преимущества блока: 

 

 нет механических трущихся частей; 

 простота и надёжность конструкции; 

 низкие эксплуатационные затраты; 

 надёжная работа блока;  

 долговечность, герметичность, компактность. 

 

 

Преимущества сорбента «Новосорб». 

 

- Фильтрующие материалы обладают высокой сорбирующей способностью, что по-

зволят их эксплуатацию в течение 3 лет без регенерации (при соблюдении правил экс-

плуатации данных очистных сооружений). 

- Поглощение нефтепродуктов в широком диапазоне вязкости; 

- Высокая гидрофобность; 

- Использование в качестве сырьевых компонентов экологически безопасных ве-

ществ; 

- Возможность эффективного применения совместно с нефтеокисляющими биопре-

паратами. 

 

1.2 Принцип работы сорбирующего фильтра 
 

Нефтесорбент «Новосорб» относится к разряду олеофильных сорбентов на мине-

ральной основе. Нефтесорбент способен сохранять гидрофобные свойства при длитель-

ном (более 3 лет) контакте с водной средой.  

Степень очистки по нефтепродуктам зависит от динамических характеристик, и мо-

жет регулироваться изменением скорости фильтрации и высоты слоя сорбента. При ско-

рости фильтрации не более 4 м/час, высоте слоя сорбента не менее 700 мм и концентрации 

нефтепродуктов в исходной воде не более 5 мг/л коэффициент очистки по нефтепродук-

там находится в пределах 200-250 (< 0,05 мг/л).  

 

Эффективность очистки:  

Нефтепродукты                     -  0,05 мг/л; 

Взвешенные вещества          -  3 мг/л. 

 

1.3 Технологический процесс очистки 
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Ливневые сточные воды, пройдя предварительную очистку в модульной станции           

«НЛ – РСС», через приёмный патрубок d=200 мм и вертикальный внутренний короб по-

ступают через распределительный коллектор в нижнюю часть корпусов блока доочистки              

«БД». 

Затем вода за счёт разности давлений в подводящем и отводящем патрубках подни-

мается вверх и, проходя через фильтрующий слой, очищается от нефтепродуктов. Расчёт-

ная скорость фильтрации составляет около 4,0 м в час. 

Фильтрующе-сорбирующий слой из «Новосорба» уложен на перфорированную гори-

зонтальную платформу, укрытую пластмассовой сеткой с размером ячеек около 1,0 мм 

или в контейнер. Сверху данный слой закрыт съёмными сетчатыми рамками и закреплён 

специальными, легко съёмными крепёжными коромыслами из полипропилена. 

Раструб отводящего патрубка очищенной воды заглублён, относительно верхнего 

уровня очищенной воды в блоке на 100 мм. Это позволяет периодически визуально кон-

тролировать состояние водной поверхности в блоке и в случае необходимости удалять с 

неё всплывший сорбент, не допуская его уноса через отводящий патрубок. 

Для возможности периодической промывки от иловых отложений подводящего рас-

пределительного коллектора и нижней отстойной части блока доочистки, в его корпусе 

предусмотрен специальный вертикальный стояк диаметром 160 мм, выведенный над 

уровнем земли и закрытый заглушкой. 

Горловины блока доочистки оборудованы крышками, позволяющими обеспечить 

дополнительное их утепление в случае необходимости. 
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2 Техническая схема 
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3 Комплектность 
 

№  

п/п 
Наименование Количество, шт. 

1 Установка в комплекте поставки 1 

2 Набор эксплуатационной документации 1 

3* Комплект дополнительных материалов, принадлежно-

стей и инструмента 

1 

4 Товаросопроводительная документация 1 

* По согласованию потребителя с производителем 
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4 Указания по монтажу и технике безопасности 
 

4.1 Инструкция по установке и монтажу  

 

При производстве строительно-монтажных работ по установке станции доочистки 

«БД», выполненной из полипропилена, необходимо выполнить следующие требования: 

1. Для монтажа станции «БД» отрывается котлован. Подготавливается песчаное ос-

нование толщиной 200 мм и тщательно утрамбовывается до плотности 1,65 тс/м
3
. Затем 

бетонируется монолитная плита толщиной 200 мм. 

2. На монолитную плиту устанавливается станция «БД». При этом  необходимо об-

ратить особое внимание на правильную ориентацию впускного и выпускного патрубков с 

учётом направления потока сточных вод. 

3. При необходимости станция «БД» крепится к монолитной плите пристяжными 

ремнями. 

3. Засыпка станции «БД» производится с поэтапным заполнением зазоров между 

стенками котлована и стенками блоков песком и уплотнением каждого слоя. Толщина 

слоя – 0,3-0,5 м. 

4. При засыпке станции «БД» её внутренние ёмкости должны наполняться чистой 

водой поэтапно.  

5. При толщине грунта над станцией «БД» более 600 мм устраивается ж/б плита. Пе-

ред заливкой ж/б плиты укладывается пенополистирол толщиной 50 мм. 

6. Далее необходимо произвести засыпку пригрузочной плиты до уровня проектной 

отметки, при этом горловины должны выступать не менее 100 мм над уровнем грунта. 

 

4.2 Требования к вводу станции в эксплуатацию 
 

В процессе монтажа станцию «БД» полностью заполняют чистой водой, вплоть до 

уровня стока. После этого можно вводить станцию доочистки ливневых вод в эксплуата-

цию. После подачи дождевых стоков визуально проверить качество входящей воды и вы-

ходящей. Открыть крышки (люки) модульной станции и проверить правильность перете-

кания воды. 

Если все выше перечисленное соблюдается станция доочистки «БД» введена в экс-

плуатацию. 

 

4.3 Требования к техническому обслуживанию оборудования 

 
Внимание! Расход подаваемых на очистку дождевых сточных вод должен соответ-

ствовать производительности данного блока.   

 

Техническое обслуживание блока доочистки «БД» предусматривает: 

- периодический осмотр внутренних конструкций и состояния водной поверхности в 
корпусе; 

- периодическую промывку нижней отстойной части корпуса и распределительного 

водопроводящего коллектора от иловых отложений; 

- замену по мере необходимости фильтрующе-сорбирующего слоя сорбента “Ново-

сорб”. 

 

4.3.1. Периодический осмотр внутренних конструкций и состояния водной поверх-

ности в корпусе должен проводиться не реже одного раза в месяц и заключается в провер-

ке целостности сетки рамок, удерживающих сорбент. 
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При незначительном количестве плавающего сорбента на водной поверхности (тол-

щина слоя сорбента не более 1-3 см) сорбент с помощью сетчатого сочка с мелкой ячей-

кой собирается с поверхности и складируется в специальный контейнер. 

 

4.3.2. Промывка нижней части корпуса отстойника и распределительного водопод-

водящего коллектора от иловых отложений должна осуществляться не реже двух раз в год 

– в конце весеннего и осеннего периодов. 

4.3.3. Замена фильтрующе-сорбирующего слоя сорбента “Новосорб” в корпусе блока 

производиться не реже одного раза в три года или при необходимости, в случае возникно-

вения в процессе эксплуатации блока «БД» внештатных ситуаций, таких как:  

- попадания в модульную станцию «НЛ – РСС» и блока доочистки «БД» большого 

количества нефтепродуктов при их аварийном проливе на территории производственной 

площадки; 

- вынос большой части сорбента при разрушении удерживающих его сеток; 

При замене фильтрующе-сорбирующего слоя сорбента  “Новосорб” необходимо: 

- с помощью погружного насоса откачать воду из корпуса блока доочистки; 

- снять крепёжные коромысла и вынуть из корпуса сетчатые рамки; 

- выгрузить заменяемый сорбент в специальные контейнеры, промыть и очистить 

пространство для заполнения сорбента; 

- заполнить корпус блока  новым слоем сорбента “Новосорб”, тщательно его, утрам-

бовывая и следя за тем, чтобы не образовывались пустоты; 

- промыть сетчатые рамки, провести их осмотр, заменить в случае необходимости, 

закрепить их; 

- заполнить блок чистой водой до верхнего уровня со скоростью её поднятия не бо-

лее 0,1-0,3 м/час (обязателен контроль за завершением процесса заполнения). 

Примечание: по каждому виду технического обслуживания блока доочистки «БД» 

должен быть составлен акт с указанием вида и объёма выполненных работ. 

 

Вы можете воспользоваться услугами компании «РегионСтройСервис» и заказать 

техническое обслуживание на сайте компании или по телефонам: 

г. Калининград и область,  тел.: 8 (4012) 34-31-42. 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, тел. 8 (812) 385- 17-61. 

 

4.4 Оценка работы станции доочистки ливневых вод согласно ка-

честву воды 

 
При правильной работе станции доочистки ливневых вод вода на стоке из станции 

(ее можно взять пробиркой на стоке) прозрачная, чистая и без запаха нефтепродуктов. Ес-

ли не выполнены настоящие критерии, могут быть следующие неисправности: 

 

4.4.1.  Мутная вода на стоке 

В данном случае речь идет о не полностью очищенной воде. Обычно это происходит, 

когда забиты фильтры, и их пора заменять новыми.   

Постоянно мутный сток может, является признаком перегрузки станции в случае, ко-

гда расход подаваемых сточных вод не соответствует производительности станции. 

 

4.4.2.   Отбор проб 

Отбор проб подвергнутой очистке воды выполняют на стоке станции доочистки лив-

невых вод. Отбор следует выполнять во время дождя или после него, когда имеет место 

сток чистой воды из станции. Отбор неочищенной воды лучше всего выполнять ведром из 

пластика вместимостью 10 литров, его устанавливают под подводящую трубу в колодце – 
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гасителе напора. Отбор воды из сборочно-аккумулирующей камеры, в качестве воды на 

входе в станцию, неправильно. Здесь имеется смесь воды неочищенной и очищенной. 

 

4.5 Срок службы станции доочистки ливневых вод 

 
Станция доочистки «БД» изготовлена из полипропилена с длительным сроком служ-

бы (не менее 5 лет при соблюдении правил по эксплуатации очистных сооружений дож-

девых сточных вод). Корпус (при соблюдении инструкций по монтажу) – 10 лет,  фильтр 

(при соблюдении правил эксплуатации и концентраций поступающих стоков) – 3 года. 

 

4.6 Указания по технике безопасности 
 

4.6.1 При транспортировке и хранении установки следует соблюдать чистоту, избе-

гать контакта с коррозионными материалами. Установку транспортируют транспортом 

всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте 

конкретного вида. 

4.6.2 Все работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию должны вы-

полняться специалистами, изучившими техническую документацию, конструкцию, осо-

бенности и правила эксплуатации установки и имеющими соответствующую квалифика-

ционную группу по технике безопасности. 
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5 Гарантии изготовителя (продавца) 
 

5.1 Запрещается: 

 сброс в систему ОС строительного мусора (песка, извести и т.д.), это приводит к 

засорению станции, и как следствие потере работоспособности; 

 сброс в систему ОС полимерных пленок, и других биологически не разлагаемых 

соединений (в эту категорию входят: фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет 

и т.д.), возможна закупорка фильтров, и как следствие потеря работоспособности 

станции; 

 

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распро-

страняется. 

 

 

Прочее: 

 несвоевременная регенерация или замена фильтров на мо-

дульной станции «НЛ-РСС» приводит к нарушению рабо-

ты станции доочистки «БД» и уменьшению срока службы 

фильтра «Новосорб». 
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6 Свидетельство об упаковывании 
 

 
 Станция доочистки ливневых вод модельного ряда «БД».  

наименование 

 

№ _____________________________________________ 

заводской № (№ партии, иной идентификационный №) 

 

Упаковано: ООО «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС». 

                                         наименование изготовителя 
 

 

согласно требованиям, предусмотренным в                                                                              

действующей нормативно-технической документации. 

 

 

__________________ ____________________                _________________  
             должность                                                личная подпись                              расшифровка подписи 
 

                     

  

___________________ 
  год, месяц, число 
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7 Свидетельство о приемке 
 

Станция доочистки ливневых вод модельного ряда «БД».  

наименование 

 

№ _____________________________________________. 

заводской № (№ партии, иной идентификационный №)  

 
установка изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государ-

ственных стандартов (технических условий), иной действующей нормативно-технической 

документации и признана годной к эксплуатации. 

 

Руководитель Отдела контроля качества 

 

печать _____________________ ________________________ 

        личная подпись                                    расшифровка подписи 

 

__________________ 

    год, месяц, число 

 

 

 

Заказчик (при наличии) 

 
печать 

___________________________ ____________________ 

личная подпись расшифровка подписи 

 

_________________ 

   год, месяц, число 
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8 Свидетельство об установке/наладке 
 

 
Станция доочистки ливневых вод модельного ряда «БД».  

наименование 

 

№ _____________________________________________ 
заводской № (№ партии, иной идентификационный №)  

 

Установлено/налажено: _________________________________________ 
                                                    наименование предприятия, проводившего установку 
 

 

Примечания о особенностях, параметрах установки;                                                             

прочие отметки при установке/наладке; сведения о повторной наладке 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

согласно требованиям эксплуатационной документации и действующей нормативно-

технической документации. 

 

 

 

Установку/наладку произвел 

 

 

__________________ ____________________                _________________  
             должность                                                личная подпись                              расшифровка подписи 
 

                     

  

___________________ 
  год, месяц, число 
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9  Краткие записи о проведенном ремонте 

 
Станция доочистки ливневых вод модельного ряда «БД»  

наименование 

 

№    ________________________________________________. 

заводской № (№ партии, иной идентификационный №) 

 

_____________________________________________________________________                     

предприятие, дата 

 

Наработка с начала эксплуатации_____________________________________ 

часов 

 

Наработка после последнего ремонта______________________________________ 

                               часов 

 

Причина поступления в ремонт  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о произведенном ремонте  ______________________________________________ 

 вид ремонта и краткие сведения о ремонте 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о приемо-сдаточных испытаниях  _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

вид испытаний, соответствие технических характеристик, полученных при испытаниях 

установки  после ремонта, требованиям эксплуатационной документации 
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10 Работы по обслуживанию станции в эксплуатации 
 

Дата Наработка установки 
Подпись ответственного 

лица 
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11 Сведения о рекламациях 
 

Предприятие-изготовитель (поставщик) рассматривает претензии к качеству уста-

новку при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной 

документацией, в том числе раздела 5 настоящего паспорта, и при наличии настоящего 

паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшей из строя 

установки не производится, претензии не принимаются. 

В случае выяснения неисправности в период гарантийных обязательств потреби-

тель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя акт о неисправности со следую-

щими данными: заводской № (№ партии, иной идентификационный №) установки, дату 

изготовления, характер неисправности или дефекта. 

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны 

быть зафиксированы в нижеследующей таблице: 

 

Дата 

 

Краткое содержание  

предъявленной рекламации 

Принятые меры 
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Приложение А 
 

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й  Т А Л О Н  
 

Модель БД                                                            Дата выдачи _________________ 

 

Гарантийные условия: 

На комплект модульной станции доочистки ливневых вод «БД» предоставляется 

гарантия сроком 12 месяцев. 

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным обслу-

живанием или обращением. Согласно способу получения установки гарантия предостав-

ляется в следующих вариантах: 

1. Продавец обеспечивает транспортировку модульной станции «БД» к Покупа-

телю, монтаж и ввод в эксплуатацию. За начало гарантийного срока принимается дата 

подписания акта приемки – сдачи работ. 

2. Продавец обеспечивает транспортировку модульной станции «БД» к Покупа-

телю, монтаж и ввод в эксплуатацию обеспечивает потребитель самостоятельно. За начало 

гарантийного срока принимается дата передачи изделия потребителю, Покупатель не не-

сет ответственности  за неисправности, вызванные неправильным монтажом и вводом в 

эксплуатацию. 

3. Покупатель принимает модульную станцию «БД» на складе Продавца. В этом 

случае за начало гарантийного срока принимается момент передачи станции Покупателю. 

Продавец не несет ответственности за неисправности, вызванные неправильной транспор-

тировкой, монтажом и вводом в эксплуатацию. 

4. Покупатель осуществляет самостоятельную транспортировку модульной стан-

ции «БД» и монтаж, а у Продавца заказывается ввод станции в эксплуатацию. В этом слу-

чае за начало гарантийного срока принимается момент ввода станции в эксплуатацию. 

Продавец не несет ответственности за неисправности, возникшие в процессе транспорти-

ровки и монтажа. 

Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате не-

соблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию, на-

рушения сохранности пломб, самостоятельного ремонта или изменения внутреннего уст-

ройства, неправильного подключения прибора, а также повреждения в результате удара 

или других механических повреждений. 

 

Продавец не несет ответственности за расходы связанные с демонтажем гарантий-

ного оборудования, а также ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у 

покупателя, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный пери-

од. 

Гарантия не распространяется на оборудование, монтаж которого произведен не-

квалифицированным персоналом или с нарушением требований по монтажу и эксплуата-

ции данного паспорта. 

Сервисное обслуживание, гарантийный и после гарантийный ремонт обеспечивает-

ся компанией ООО «РегионСтройСервис».  

Справки по тел.: 

г. Калининград и область,  тел.: 8 (4012) 34-31-42. 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, тел. 8 (812) 385- 17-61 

 

 

Покупатель: ________________________                    Продавец: _______________________ 


